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IN DIE BODENPLATTE BOHREN ODER BEFESTIGEN
VORSICHT WHG-FOLIE- NICHT TIEFER ALS 20 CM VON OKFF 
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24.02.12
RWA - Lichtkuppeln ergänzt, Wandhydranten ergänzt, Torhöhen Achse H/10 geändert
Sprinklerverteilung Achse A verschoben und vergrößert, 2 Stk. Schnelllauftore in Halle I ergänzt

c
c

Ke
Ke F90- Wand in Achse A4 ergänzt, Gefälle Achse H verschoben, Sprinklerverteilung vergrößert

Stützen Achse A bearbeitet, Bemaßung und Beschriftung ergänzt
05.03.12

d 07.03.12 Ke Datum Index C korrigiert, Brandschutz ( F90) Hallenbüro K ergänzt, F90-BW Beschriftung am TRH I ergänzt

08
.0
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20
13

Technikraum Halle K geändert , Fluchttüren in den Sektionaltoren ( Achse  H 10+12) entfallen - Fluchttüren separat,
Eingangsbereich Hallenbüro K geändert, EG Treppenhaus Halle K geändert, Brandwand auf 14 cm geändert
Teeküchen im Büro Halle K + J auf Stirnwand verschoben, Hallenboden von -8 cm auf -10 geändert ( Rampe 10 m )
Brandwand Achse 4 + 10 Achse H - H1 an Stützeaußenseite verschoben, Außentreppen Achse 10 und 15 vergrößert
Regalierung im Bereich der Brandschutztore ( Achse C) um 20 cm verschoben!, Stützen Halle J - in Achse H/ 5-9 entfallen
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f 09.10.12 Ke
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Regalierung aktualisiert
Bestandszeichnung, Bemassung bearbeitet, Pausenraum Halle K aktualiesiert
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Gaterweg / Antwerpener Str , 47229 Duisburg

NEUBAU HALLEN  I-J-K

Hafen Duisburg-Rheinhausen GmbH
Alte Ruhrorter Straße 42-52
47119 Duisburg

Ausführungsplan
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Walter Hellmich GmbH
Lanterstr. 20, 
47539 Dinslaken
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