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Sämtliche Fenster sind mit Vertikallamellen, innenliegen zu bestücken.
Gilt auch für Festverglasung zu Halle A ( Achse B) 
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NA = NOTAUSGANG

F90-TROCKENBAUWAND

ALLGEMEINER HINWEIS:

LEGENDE :

Alle Maße sind am Bau vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfen,
etwaige Abweichungen sind unverzüglich dem Planer und der Bauleitung mitzuteilen.

Dieser Plan ist nur mit dem Freigabevermerk des Generalunternehmers gültig.
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Index Datum Name BESCHREIBUNG

47226 Duisburg  ▪  Friedrich-Ebert-Str. 38  ▪  Tel.: 02065 / 3066 - 0, Fax - 50                   GmbH & Co.KG

a 15.06.12 Ke Raumgrößen geändert, Flur verschoben, Bemassung ergänzt, Treppenläufe überarbeitet
b 15.08.12 Ke

Kec 25.09.12
TGA in Achse 7A geändert, Türnummern ergänzt, Türen der Schulungs- Pausenräume verbreitert, c 25.09.12 Ke
Raumbreite - AZ 113 geändert, Teeküche ( AZ-118 ) Raumbreite geändert

Ked 04.10.12
e Ke

Türen geändert ( Server-, Raucher-, WC Achse 7A), Raumhöhen ergänzt, Schallschutz ergänzt
05.10.12 Serverraumtür in T30-RS geändert, Raumhöhen ergänzt

Ke07.10.12f Raumhöhe  im Raum: Kopierer/ Archiv  ergänzt
g 29.10.12 Ke
g 29.10.12 Ke
g 29.10.12 Ke

Deckenraster, Einbauleuchten ergänzt, Deckenhöhe gemäß Rücksprache ( Herrn Kamps 26.10.12) auf 2,90m reduziert.
Elektroräume Achse 7A Grundriss gemäß vergrößerten Platzbedarf vom 24.10.12 geändert,
Installationswände WC von 35 cm auf 38 cm geändert, Text ergänzt

h 15.11.12 Ke Tür und Wand des Raumes AZ-134 ( ZBV) geändert. Zu- Abluftventile gemäß Planung Fa. Rehms Index B übernommen

........
.. .. .. ..

i Ke17.12.12

Elektroräume und WC-Einheiten in Achse 7A geändert, Raumnummern ergänzt, Vorraum-Technik (137) ergänzt

03.04.2012

Grundriss ZG 1:50

j 11.03.13 Ke
Beleuchtung der Büros und WC-Räume gemäß Planung Fa. Zumobel geändert, Langfeldleuchten in Technikräumen ergänzt

H/B = 841 / 1850 (1.56m²) Allplan 2012
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Beleuchtung der Büros und WC-Räume aktualisiert, Plankopf ergänzt

Walter Hellmich GmbH
Lanterstr. 20, 
47539 Dinslaken
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Erweiterung LC Greven
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